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ABSTRACT 
 
Constructionof coal handling facility PT X demanding the need for an analysis of the 
equipment rating circuit breaker (Circuit Breaker), so that the Circuit Breaker (CB) can 
secure the power system against harmful interference, especially interference symmetrical 
short-circuit three-phase. For it was done a study of short circuit in the electric power 
system. Calculation of the symmetrical short-circuit fault current is based on software 
simulation ETAP 12.6. The conclusion is that the biggest fault current. The results 
obtained for symmetrical three-phase disorders, the greatest disruption occurs in LV 
MCC bus (400V) with initial symmetrical fault current (I "k) amounted to 62.170 kA, the 
maximum short circuit current (Ip) of 130.450 kA. 
 
Keywords: power system analysis, 3-phase short circuit, ETAP. 
 
ABSTRAK 
 
Pembangunan fasilitas penanganan batubara PT Xmenuntut perlunya analisa terhadap 
rating peralatan pemutus tenaga (Circuit Breaker), supaya Circuit Breaker (CB) dapat 
mengamankan sistem tenaga listrik  terhadap bahaya gangguan terutama gangguan 
hubungsingkat simetris tiga phasa. Untuk hal itu dilakukan studi hubung singkat pada 
sistem tenaga listrik tersebut. Perhitungan arus gangguan hubung singkat simetris ini 
berdasarkan simulasi pada software ETAP 12.6.  Kesimpulan yang diperoleh adalah arus 
gangguan yang terbesar. Adapun hasil yang diperoleh  untuk gangguan simetris  tiga 
phasa, gangguan terbesar terjadi pada bus LV MCC (400V) dengan arus gangguan inisial 
simetris (I”k) sebesar 62,170 kA, arus hubung singkat maksimum (Ip) sebesar 130,450 
kA. 
 
Kata Kunci:  analisa sistem tenaga, hubung singkat 3 phasa, ETAP. 
 
 
1. PENDAHULUAN 
PT X. berencana untuk membangun 
fasilitas penanganan batu bara tahap-4 di 
Tanjung Enim, Sumatera Selatan. Proyek ini 
membangun konveyor untuk membawa batu 
bara dari tambang menuju tempat penam-
pungan (stockpile).  
Konveyor ini digerakkan oleh motor-motor 
induksi dengan kapasitas yang berbeda-beda 
mulai dari 55kW sampai  dengan 315kW pada 
tegangan 380V tegangan rendah. Sumber 
tenaga listrik yang digunakan pada sistem 
konveyor ini berasal dari jaringan 20kV 
tegangan menengah milik PT X. sendiri yang 
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diturunkan menjadi tegangan rendah 380V 
melalui trafo distribusi yang ada pada masing-
masing substation. 
Untuk memastikan peralatan listrik yang 
digunakan dan sistem listrik yang dibangun 
pada proyek ini handal perlu dilakukan studi/ 
analisa terhadap gangguan yang akan terjadi. 
Banyak faktor yang dapat menyebabkan ter-
jadinya gangguan sistem tenaga listrik diantara-
nya adalah gangguan pada sistem saluran beban 
dan saluran distribusi tegangan menengah baik 
gangguan tiga fasa, antar fasa maupun gang-
guan fasa ke tanah. Penyebabnya bermacam-
macam antara lain kelebihan beban, jaringan 
yang terganggu, dan lain-lain. Untuk menghin-
dari kerusakan peralatan listrik perlu dipilih dan 
digunakan peralatan yang sesuai untuk bertahan 
terhadap gangguan tersebut agar tidak terjadi 
kerusakan pada peralatan listrik. 
Maka dari itu pada penelitian ini akan 
membahas analisa hubung singkat pada 20kV 
Switchgear dan 380V Motor Control Center 
(MCC) dengan menggunakan program ETAP 
(Electrical Transient Analyzer Program) 
12.6.0. ETAP ini merupakan program yang me-
nampilkan secara GUI (graphical User Inter-
face) dengan jumlah bus unlimited dan salah 
satu kegunaan software ini adalah untuk mela-
kukan analisa perhitungan aliran daya dan arus 
hubung singkat. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk me-
ngetahui cara menganalisis hubung singkat 3 
fasa simetris pada sistem distribusi standar IEC 
60909 menggunakan software ETAP 12.6. dan 
mengetahui arus gangguan dan kapasitas pe-
ngaman arus hubung singkat yang sesuai pada 
sistem distribusi. 
 
2. LANDASAN TEORI 
Gangguan didefenisikan sebagai suatu kon-
disi fisis yang disebabkan kegagalan suatu 
perangkat, komponen atau suatu elemen untuk 
bekerja sesuai dengan fungsinya. Gangguan 
hampir selalu ditimbulkan oleh hubung singkat 
antar fasa atau hubung singkat fasa ke tanah. 
Istilah gangguan identik dengan hubung sing-
kat. 
Tujuan menganalisis gangguan pada ja-
ringan distribusi adalah: 
1. Untuk menentukan arus maksimum dan 
minimum hubung singkat tiga fasa; 
2. Untuk menentukan arus gangguan tak 
simetris bagi gangguan satu dan dua line ke 
tanah, gangguan line ke line, dan rangkaian 
terbuka; 
3. Penyelidikan operasi rele-rele proteksi; 
4. Untuk menentukan kapasitas pemutus dari 
circuit breaker; dan 
5. Untuk menentukan distribusi arus gang-
guan dan tingkat tegangan busbar selama 
gangguan. 
 
Gangguan distribusi terjadi pada satu fasa, 
dua fasa atau ketiga fasanya. Gangguan-gang-
guan tersebut menyebabkan terjadinya: 
1. Menginterupsi kontinuitas pelayanan daya 
kepada para konsumen apabi1a gangguan 
itu sampai menyebabkan terputusnya suatu 
rangkaian (circuit) atau menyebabkan ke-
luarnya satu unit pembangkit; 
2. Penurunan tegangan yang cukup besar 
menyebabkan rendahnya kualitas tenaga 
listrik dan merintangi kerja normal pada 
peralatan konsumen; 
3. Pengurangan stabilitas sistem dan menye-
babkan jatuhnya generator; dan 
4. Merusak peralatan pada daerah terjadinya 
gangguan itu. 
 
Gangguan berdasarkan kesimetrisannya 
adalah: 
1. Gangguan Asimetris, merupakan gangguan 
yang mengakibatkan tegangan dan arus 
yang mengalir pada setiap fasanya menjadi 
tidak seimbang, gangguan ini terdiri dari 
gangguan hubung singkat satu fasa ke 
tanah, gangguan hubung singkat dua fasa, 
dan gangguan hubung singkat dua fasa ke 
tanah; dan 
2. Gangguan Simetris, merupakan gangguan 
yang terjadi pada semua fasanya sehingga 
arus maupun tegangan setiap fasanya tetap 
seimbang setelah gangguan terjadi. Gang-
guan ini terdiri dari gangguan hubung 
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singkat tiga fasa, dan gangguan hubung 
singkat tiga fasa ke tanah. 
 
Gangguan biasanya diakibatkan oleh ke-
gagalan isolasi di antara penghantar fasa atau 
antara penghantar fasa dangan tanah. Secara 
nyata kegagalan isolasi dapat menghasilkan 
beberapa efek pada sistem yaitu menghasilkan 
arus yang cukup besar, atau mengakibatkan 
adanya impedansi diantara konduktor fasa atau 
antara penghantar fasa dan tanah 
Penyebab terjadinya gangguan pada ja-
ringan distribusi disebabkan karena: 
1. Kesalahan mekanis; 
2. Kesalahan thermis; 
3. Karena tegangan berlebih; 
4. Karena material yang cacat atau rusak; 
5. Gangguan hubung singkat; dan 
6. Konduktor putus. 
 
Akibat yang paling serius dari gangguan 
adalah kebakaran yang tidak hanya akan meru-
sak peralatan dimana gangguan terjadi tetapi 
bisa berkembang ke sistem dan akan meng-
akibatkan kegagalan total dari sistem.  
Berikut ini akibat-akibat yang disebabkan 
oleh gangguan: 
a. Penurunan tegangan yang cukup besar 
pada sistem daya sehingga dapat merugi-
kan pelanggan atau mengganggu kerja per-
alatan listrik; 
b. Bahaya kerusakan pada peralatan yang di-
akibatkan oleh arcing (busur api listrik); 
c. Bahaya kerusakan pada peralatan akibat 
overheating (pemanasan berlebih) dan aki-
bat tekanan mekanis (alat pecah dan seba-
gainya); 
d. Tergangguanya stabilitas sistem dan ini 
dapat menimbulkan pemadaman menyelu-
ruh pada sistem tenaga listrik; dan 
e. Menyebabkan penurunan tegangan sehing-
ga koil tegangan relai gagal bertahan. 
 
2.1  Gangguan Hubung Singkat 
Hubung singkat menurut IEC 60909 adalah 
kejadian yang menyebabkan beda potensial an-
tara dua penghantar atau lebih menjadi sama 
dengan atau mendekati nol. Sementara arus 
hubung singkat adalah arus lebih akibat hubung 
singkat karena gangguan atau kesalahan ko-
neksi.  
Gangguan hubung singkat adalah gangguan 
yang terjadi karena adanya kesalahan antara 
bagian-bagian yang bertegangan. Gangguan 
hubung singkat dapat juga terjadi akibat adanya 
isolasi yang tembus atau rusak karena tidak 
tahan terhadap tegangan lebih, baik yang 
berasal dari dalam maupun yang berasal dari 
luar (akibat sambaran petir). Gangguan hubung 
singkat adalah suatu kondisi pada sistem tenaga 
dimana penghantar yang berarus terhubung 
dengan penghantar lain atau dengan tanah. 
Gangguan yang mengakibatkan hubung 
singkat dapat menimbulkan arus yang jauh 
lebih besar dari pada arus normal. Bila gang-
guan hubung singkat dibiarkan berlangsung 
dengan agak lama pada suatu sistem daya, akan 
banyak pengaruh-pengaruh yang tidak diingin-
kan yang akan terjadi.  
Berikut ini akibat yang ditimbulkan gang-
guan hubung singkat antara lain: 
a. Berkurangnya batas-batas kestabilan untuk 
sistem daya; 
b. Rusaknya perlengkapan-perlengkapan yang 
berada dekat dengan gangguan yang di-
sebabkan oleh arus-arus tak seimbang, atau 
tegangan rendah yang ditimbulkan oleh 
hubung singkat; 
c. Ledakan-ledakan yang mungkin terjadi pa-
da peralatan yang mengandung minyak 
isolasi sewaktu terjadinya suatu hubung 
singkat, dan yang mungkin menimbulkan 
kebakaran sehingga dapat membahayakan 
orang yang menanganinya dan merusak 
peralatan- peralatan yang lain; dan 
d. Terpecah-pecahnya keseluruhan daerah pe-
layanan sistem daya itu oleh suatu rentetan 
tindakan pengamanan yang diambil oleh 
sitem-sistem pengamanan yang berbeda-
beda; kejadian ini di kenal sebagai 
“cascading”. 
 
Analisa gangguan hubung singkat diperlu-
kan untuk mempelajari sistem tenaga listrik 
baik waktu perencanaan maupun setelah ber-
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operasi kelak. Analisa hubung singkat diguna-
kan untuk menentukan setting relai proteksi 
yang digunakan untuk melindungi sistem ter-
sebut dari kemungkinan adanya gangguan 
tersebut. 
Kegunaan dari analisis gangguan hubung 
singkat antara lain adalah: 
a. Untuk menentukan arus maksimum dan 
minimum hubung singkat tiga-fasa; 
b. Untuk menentukan arus gangguan; 
c. Penyelidikan operasi relai-relai proteksi; 
d. Untuk menentukan kapasitas pemutus da-
ya; dan 
e. Untuk menentukan distribusi arus gang-
guan dan tingkat tegangan busbar selama 
gangguan. 
 
3. METODELOGI PENELITIAN 
Saat ini ada beberapa metode perhitungan 
arus hubung singkat yang berbeda. Umumnya 
peningkatan telah dilakukan, dampak kerusakan 
mesin AC dan DC diperhitungkan. 
Pada IEC 60909-0 seluruh impedansi dari 
mesin adalah tetap. Konstanta impedansi untuk 
mesin sinkron dihitung dengan menggunakan 
impedansi sub-trasient dan disesuaikan dengan 
faktor koreksi impedansi. Ketika menghitung 
konstanta impedansi untuk mesin sinkron, nilai 
impedansi rotor terkunci diperlukan. 
3.1  Arus Hubung Singkat Maksimum 
Ketika menentukan rating peralatan 
elektrikal dan ketahanannya, kriteria utama 
adalah arus hubung singkat maksimum. Hal ini 
akan membatasi peralatan berapa banyak efek 
panas dan elektromagnet (mekanis) yang dapat 
ditahan tanpa merusak peralatan tersebut. 
Ketika menghitung arus hubung singkat 
dengan IEC 60909-0 kondisi yang berbeda 
diperkenalkan: 
a. Sebuah faktor tegangan cmax akan dite-
rapkan untuk perhitungan maksimum. 
b. Konfigurasi yang memberikan kontribusi 
maksimum dari power plant dan jaringan 
penyulang, yang membawa arus hubung 
singkat yang besar harus digunakan. 
c. Ketika jaringan eksternal direpresentasikan 
dengan impedansi ekuivalen, impedansi 
ekuivalen minimum digunakan yang mana 
berhubungan dengan kontribusi arus hu-
bung singkat maksimum dari penyulang. 
d. Pada sebagian kasus, motor dimasukkan pa-
da kalkulasi. Resistant dari semua jalur 
pada sistem pada temperature 20°C. 
 
3.2  Arus Hubung Singkat Minimum 
Arus hubung singkat minimum diperlukan 
ketika menentukan sistem proteksi dan setting 
relay untuk memastikan operasi relay yang 
akurat dan terkoordinasi. Seperti arus hubung 
singkat maksimum, perhitungan detail untuk 
arus hubung singkat minimum juga harus 
dilakukan. 
Ketika melakukan perhitungan arus hubung 
singkat minimum dengan IEC 60909-0 ada 
beberapa kondisi yang berbeda: 
1. Faktor tegangan cmin diterapkan untuk per-
hitungan minimum. 
2. Konfigurasi sistem yang membawa arus 
hubung singkat minimum pada lokasi 
gangguan telah ditentukan. 
3. Seluruh motor dapat diabaikan. 
4. Seluruh jalur menggunakan temperature 
yang lebih tinggi. 
 
3.3  Gangguan hubung singkat 3 fasa 
Ganguan simetris atau seimbang terjadi 
saat seluruh tiga fasa terhubung, atau terhubung 
ke tanah. Durasi dari gangguan dapat dibagi 
menjadi tiga area: 
a. Periode sub-transient yang terjadi langsung 
pada lokasi gangguan. Hal ini berlangsung 
hanya dua cycle. 
b. Periode transient berlangsung sepuluh 
cycle. 
c. Periode steady-state berlangsung lebih la-
ma, misalkan sampai terjadi kegagalan jalur 
atau circuit breaker terbuka. 
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Gambar 1. Arus hubung singkat dengan kerusakan 
komponen AC dan perbedaan keadaan selama hubung 
singkat. 
 
3.4  Faktor Tegangan c 
Faktor tegangan ini adalah nilai yang digu-
nakan untuk menyesuaikan sumber tegangan 
ekuivalen untuk arus maksimum dan minimum 
sesuai dengan tabel berikut: 
 
Tabel 1. Faktor tegangan c 
 
Tegangan 
nominal Un 
Faktor tegangan c 
Untuk 
perhitungan 
arus hubung 
singkat 
maksimum 
Untuk 
perhitungan 
arus hubung 
singkat 
minimum 
cmax cmin 
<1001 V 1.1 0.95 
Tegangan 
menengah: >1kV 
~ 35kV 
1.10 1.00 
Tegangan tinggi: 
>35kV ~ 230kV 
1.10 1.00 
 
3.5  Arus hubung singkat permulaan (I”k) 
Arus hubung singkat permulaan adalah 
nilai root mean square (rms) dari arus hubung 
singkat pada komponen AC. I” k ini digunakan 
untuk menghitung arus hubung singkat maksi-
mum. Untuk arus hubung singkat tiga fasa ru-
musnya adalah: 
I_k "=(c.Un)/(√3.Zk)  (1) 
 
3.6  Arus hubung singkat puncak (Ip) 
Arus puncak adalah nilai momentari ter-
tinggi dari arus hubung singkat. Untuk gang-
guan tiga fasa seimbang rumusnya adalah: 
I_p=k .√2.I_k "   (2) 
3.7  Model Sistem 
Substation-1 merupakan sebuah nama 
untuk sebuah jaringan elektrikal pada proyek 
Fasilitas Penanganan Batubara Tahap 4, yang 
mensuplai kebutuhan listrik untuk beberapa 
motor induksi, tramp iron magnet, belt scale, 
panel sistem kontrol, panel pembagi daya,  dan 
panel penerangan. 
Substation-1 terbagi menjadi 3 bagian pada 
2 tegangan kerja yang berbeda. Panel MV-
SWITCHGEAR merupakan panel dengan 
tegangan kerja 20kV, panel MCC bekerja pada 
tegangan 380V, dan panel MDB bekerja pada 
teganan 380V. 
 
Gambar 2 Single Line Diagram Substation-1 
 
MCC adalah sebuah grup dari kombinasi 
starter dalam satu paket. Kombinasi starter 
adalah sebauah lemari berisi motor starter, fuse, 
atau circuit breaker, dan peralatan untuk me-
mutus daya. Peralatan yang lain yang berhu-
bungan dengan motor memungkinkan dimasuk-
kan seperti pushbutton dan lampu indikasi. 
Panel ini mensupplai daya untuk motor 
induksi dan panel-panel peralatan paket unit. 
Motor-motor induksi tersebut adalah motor 
Feeder Breaker FB-01 dan FB-02, motor kon-
veyor CV-21, CV-22, CV-23A, motor pompa 
Dust Suppression SS1-DSOP dan SS1-DSSP, 
panel Tramp Iron Magnet CV-21 (TIM-CV-21) 
dan CV-22 (TIM-CV-22). 
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Tabel 2 Data Beban SS1-MCC 
 
Peralat
an 
Beban 
Terser
ap 
(Kw) 
Rating 
Peralat
an 
(Kw) 
Effisiensi 
(Pada 
Pengguna
an) 
Faktor 
Daya 
(Pada 
Pengguna
an) 
M-FB-1 150 160 0,949 0,87 
M-FB-2 150 160 0,949 0,87 
M-CV-
21 
64,21 110 0,94 0,74 
M-CV-
22 
68,89 110 0,94 0,74 
TIM-
CV-21 
9 9 0,9 0,85 
TIM-
CV-22 
9 9 0,9 0,85 
M-CV-
23A 
260 315 0,957 0,87 
SS1-
DSOP 
12 15 0,9 0,85 
SS1-
DSSP 
12 15 0,9 0,85 
HC-
TS01 
8,8 11 0,9 0,85 
 
Panel MDB merupakan panel pembagi 
daya yang menerima supplai daya dari trafo 
step down TR-02 20kV/0,4kV dengan rating 
250kVA. Panel ini akan memberikan daya 
untuk panel-panel penerangan dan panel penge-
lasan yang ada di sekitar Substation-1. Selain 
itu panel ini juga mensupplai daya untuk trafo 
isolasi TR-03 yang akan memberikan daya ke 
panel MDB-02. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 3. Data Beban SS1-MDB01 
Peralatan 
Rating 
Peralatan 
(Kw) 
Effisiensi 
(Pada 
Penggunaan) 
Faktor Daya 
(Pada 
Penggunaan) 
SS1-LP 13,8 0,9 0,85 
FB01-LP 2,3 0,9 0,85 
FB02-LP 2,3 0,9 0,85 
CV21-LP 3,45 0,9 0,85 
CV22-LP 1,15 0,9 0,85 
FB01-WB 33,4 0,9 0,85 
FB02-WB 33,4 0,9 0,85 
CV21-
WB 
33,4 0,9 0,85 
SS1-TR03 21,25 0,9 0,85 
CRBB-LP 5,75 0,9 0,85 
 
Panel MDB-02 merupakan panel pembagi 
daya khusus untuk sistem kontrol yang 
menerima supplai daya dari trafo isolasi TR-03 
0,4kV/0,4kV dengan rating 25kVA. Panel ini 
akan memberikan daya untuk panel UPS, panel 
sistem kontrol, dan panel belt scale. 
 
Tabel 4. Data Beban SS1-MDB02 
Peralatan 
Beban 
Terserap (Kw) 
Rating 
Peralatan (Kw) 
SS1-CSP 0,02 0,02 
SS1-UPS 6,832 8,5 
CV21-BS-01 0,08 0,1 
CV22-BS-01 0,08 0,1 
 
4.  HASIL ANALISA 
4.1  Analisa Data 
Data power grid yang penulis terima ada-
lah sebagai berikut: 
 
 
Gambar 3. Inputan data Short Circuit Power Grid ETAP 
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Data transformer yang penulis terima ada-
lah sebagai berikut: 
 
 
Gambar 4. Inputan data rating Trafo TR-01. 
 
Data bus yang penulis terima adalah 
sebagai berikut: 
 
 
Gambar 5 Inputan data bus info pada ETAP 
Contoh masukan data motor pada ETAP 
12.6 adalah sebagai berikut: 
 
 
Gambar 6 Inputan data nameplate motor induksi pada 
ETAP 
 
4.2 Hasil Analisa Aliran Daya (Load Flow 
Analysis) 
Sebelum memasuki simulasi analisa hu-
bung singkat (Short Circuit Analysis), ada 
baiknya kita mengetahui analisis aliran dayanya 
(Load Flow Analysis) terlebih dahulu, Analisa 
aliran daya (Load Flow Analysis) merupakan 
analisa yang digunakan untuk mengetahui total 
kebutuhan beban yang harus disupply dalam 
kondisi pembebanan normal maupun kondisi 
pembebanan puncak (peak load) serta menge-
tahui kapasitas energi listrik yang dibutuhkan. 
Selain itu load flow analysis digunakan untuk 
mengetahui drop tegangan yang terjadi pada 
tiap-tiap bus baik dalam kondisi normal mau-
pun peak load. 
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Gambar 7. Running load flow analysis pada ETAP. 
 
Dari gambar terlihat beberapa data seperti 
daya, arus, dan faktor daya yang mengalir dari 
gardu hubung, masuk ke bus MV Switchgear, 
kemudian mengalir ke trafo dan terus berlanjut 
sampai ke beban. Dari hasil simulasi analisa 
aliran daya ditemukan drop tegangan di bebera-
pa bus, namun hal ini masih dalam batas 
toleransi. 
 
Tabel 4 Drop voltage pada bus 
 
Bus ID Nominal kV 
Voltage 
% 
LV MCC 0,4 95,92 
MDB-01 0,4 97,72 
MDB-02 0,4 96,28 
MV 
SWITCHGEAR 
20 100 
 
4.3  Hasil Analisa arus hubung singkat 
(Short Circuit Analysis) 
Simulasi arus hubung singkat dilakukan 
pada bus MV-Switchgear, bus LV MCC, bus 
MDB-01 dan MDB-02. Pada ketiga bus ini 
akan diketahui besar gangguan tiga fasa sime-
tris (I”k) dan arus gangguan puncak (Ip). 
Untuk melakukan analisa hubung singkat 
dengan mengunakan standar IEC maka harus 
diatur terlebih dahulu pada Short Circuit Study 
Case. Kemudian setelah dilakukan running ma-
ka arus hubung singkat akan muncul pada 
masing-masing bus. 
 
 
Gambar 8. Pemilihan standard perhitungan pada Study 
Case Editor  ETAP. 
 
Gambar 9.  Running short circuit analysis pada ETAP 
 
Pada single line diagram (gambar 9) 
terlihat arus hubung singkat kontribusi dari 
masing-masing jalur dari power grid ke bus 
MV-Switchgear, dari transformer TR-01 ke bus 
MV-Switchgear dan ke bus LV MCC, kemu-
dian dari masing-masing motor induksi dan 
beban statis ke bus LV MCC. 
 
Tabel 5. Hasil simulasi short circuit analysis 
 
Bus Short Circuit Current (kA) 
ID kV I”k Ip Ik 
LV MCC 0,4 61,7 128,8 48,869 
MDB-01 0,4 10,018 16,372 10,016 
MDB-02 0,4 0,921 1,438 0,921 
MV 
SWITCHGEAR 
20 14,646 32,245 14,434 
 
Setelah meninjau hasil simulasi pada 
Gambar 9 dan tabel 5 diatas, dapat diketahui 
bahwa pada bus LV MCC arus hubung singkat 
3 fasa simetrisnya (I”k) adalah 61,7 kA dan 
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arus hubung singkat puncaknya (Ip) adalah 
128,8 kA. Untuk bus MDB-01 arus hubung 
singkat 3 fasa simetrisnya (I”k) adalah 10,018 
kA dan arus hubung singkat maksimumnya (Ip) 
adalah 16,372 kA. Untuk MDB-02 arus hubung 
singkat 3 fasa simetrisnya (I”k) adalah 0,921 
kA dan arus hubung singkat maksimumnya (Ip) 
adalah 1,438 kA. Sementara untuk MV-
Switchgear arus hubung singkat simetrisnya 
(I”k) adalah 14,646 kA dan arus hubung singkat 
puncaknya (Ip) adalah 32,242 kA. 
 
5.  KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil yang didapatkan dari 
simulasi yang dilakukan dalam penelitian ini, 
dapat diambil beberapa kesimpulan antara lain: 
1. Terjadi drop tegangan pada bus MV-
Switchgear, LV MCC, dan MDB. Namun 
drop tegangan ini masih dalam batas 
toleransi dimana masih kurang dari 5%. 
2. Kapasitas trafo yang digunakan masih 
mencukupi dimana seluruh trafo hanya 
dibebani oleh < 80 % dari kapasitasnya. 
3. Pada LV MCC arus hubung singkat si-
metris (I”k) adalah 61,7 kA. Maka perlatan 
pengaman yang digunakan harus memiliki 
rating > 61,7 kA, dan yang paling men-
dekati rating ini adalah 65 kA. 
4. Pada MV Switchgear arus hubung singkat 
simetris (I”k) adalah 14,646 kA. Maka 
peralatan pengaman yang digunakan harus 
memiliki rating > 14, 646 kA, dan yang pa-
ling mendekati rating ini adalah 16 kA. 
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